OŚWIETLENIE W SZKOLE

W przypadku, gdy mamy do czynienia z pomieszczeniami

o wyższych wymaganiach dotyczących

oświetlenia np.: laboratoria, pracownie artystyczne

itp., należy przyjąć podczas projektowania tych

pomieszczeń wyższy poziom natężenia oświetlenia

- 500 lx.

Dla przykładu podaję wymagane wartości

natężenia różnych pomieszczeń szkolnych:

Sale lekcyjne - 300 lx

Stół demonstracyjny – 500 lx

Pracownie artystyczne - 500 lx

Pokoje do prac ręcznych - 500 lx

Pokoje do zajęć muzycznych - 300 lx

Pokoje do zajęć komputerowych – 300 lx

Biblioteka - półki na książki – 300 lx

Biblioteka - miejsca do czytania – 300 lx

